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GUĽOVÝ KOHÚTGK
SPÄTNÁ KLAPKASK
VYPÚŠŤACÍ KOHÚTVK
POISTNÝ VENTIL DUCO DN 20, 7 bar PV
MANOMETER

CIRKULAČNÉ ČERPADLO GRUNDFOS  ALPHA1 L 15-40N, 

TLAKOVÁ EXPANZNÁ NÁDOBA S MEMBRÁNOU REFLEX

M

MAX. PREV. PRETLAK 1,0 MPa, PLNIACI PRETLAK PLYNU 4,0 bar + FLOWJET

ZÁSOBNÍKOVÝ OHRIEVAČ TÚV1

1

DN15, PN10, 230V/50Hz, Pmax=25 W

TYP REFIX DD25, OBJEM 25 l, 10 bar/70°C, 
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